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Datum
Kundennr.
Gutachtennr

31.10.2025
1 002608
328509

TRINKWASSER - GUTACHTEN inkl. INSPEKTIONSBERICHT

GUTACHTEN (oemäß TWV BGBl. r 304t2001)

1. Angaben zur Wasserversorqungsanlage:

Anlagenbezeichnung: \l/V Gemeinde Schlatt
Anlagen lD: 17361001

Versorgungsumfang : Gemeindeversorgung
Verteilte Wassermenge (m3/d): 48

Anzahl versorgter Personen: 320
Dieses Gutachten wird elektronisch in das von der zuständigen Behörde dafür zur Verfügung gestellte
Datensystem überm ittelt.

2. Feststellunoen auforu nd der durchoeführten Prüfunoen

Bei der (den) untersuchten Probe(n) wurden im Rahmen des durchgeführten Untersuchungsumfanges alle
lndikator- und Parametenryerte der Trinkwasserverordnung (BGBI. ll 30412001) bzw. des
Lebensmittelbuches CODEX (Kapitel 81, Anh. 3 "Zusätzliche Kriterien") eingehalten.

3. Beim Lokalauoe nschein wurden foloende Mänoel festoestellt:

Feststellungen (nur Mängel): keine

4. Notwendige Maßnahmen zur Aufrechterhaltunq der einwandfreien Wasserqualität:

Das Wasser kann in der aktuellen Qualität ohne Gefährdung der menschlichen Gesundheit getrunken
oder veruvendet werden.

5. Mitgeltende(r) Prüfbericht(e): siehe Anlagen

Auft ragsn u mmer/Ana lysen n u m mer: 7 464 I 4 I 2461 25

a
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Gutachtennr

31.10.2025
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328509

Auft rag sn u mmer/Ana lysen n u m mer: 7 4641 4 I 246 1 26

6. Beurteilung:

Das Wasser entspricht im Rahmen des durchgeführten Untersuchungsumfanges den geltenden
lebensmittelrechtlichen Vorschriften. Das Wasser ist zur Verurendung als Trinkwassei geeignet.

qemäß S73. LMSVG autorisierter Gutachter:

AGROLAB Austria Mag. Harald Haginger

Hinweise

Eine auszugsweise Vervielfältigung dieses Berichtes ohne schriftliche Genehmigung der
lnspektionsstelle ist untersagt.

rnger
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Datum
Kundennr.
Gutachtennr

31.10.2025
1 002608
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INSPEKTIONSBERICHT (qEM. öruONNA M5874)

Angaben zur Wasserversorgungsanlaqe:

Anlagenbezeichnung: VüV Gemeinde Schlatt
Anlagen lD: 17361001

Versorgungsumfang : Gemeindeversorgung
Verteilte Wassermenge (m"/d): 48
Anzahl versorgter Personen: 320
Dieses Gutachten wird elektronisch in das von der zuständigen Behörde dafür zur Verfügung gestellte
Datensystem ü bermittelt.

lnspektion durch:

Huber Jakob
Datum:

24.10.25

Begutachtetes Obiekt:

gesamte Anlage

Anlaqenbeschreibung:

Bohrbrunnen - 72 m tief, ca. 100 m unterhalb des Hochbehälters im Wald auf einer Grünfläche, in einem
gekennzeichneten Schutzgebiet, versperrbarer Edelstahldeckel auf Betondeckel, Vorschacht aus
Betonringen,
2 m tief, Vorschachtsohle betoniert, Standrohr dicht verflanscht, Entlüftung, lnsektengitter und Dichtung
vorhanden, kein Wasser im Vorschacht, Unterwasserpumpe -
Hochbehälter (2 Kammern ä 75 ms) im Wald, beide Kammern Sohle betoniert und verfliest, Wände
betoniert, Behälter begehbar durch Nirostatüren, Vorraum vorhanden

Feststellungen:

Festgestellte Mängel: keine
Das sichtbare nähere Umfeld der Wassergewinnungszone lässt einen ausreichenden Schutz für das
Wasservorkommen enryarten.

Der sichtbare bauliche Zustand der Wassergewinnungsanlage verhindert eine Verunreinigung des
Wassers in ihrem Bereich.

Die Einrichtungen für Transport und Speicherung sind augenscheinlich in einem solchen Zustand, dass
keine Beeinträchtigung der Wasserqualität zu enrvarten ist.

Die Anlage entspricht in hygienischer Hinsicht den Anforderungen.

Es werden Aufzeichnungen über die Eigenkontrolle geführt.
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Datum
Kundennr.
Gutachtennr.

Die Anlage befindet sich in einem ordnungsgemäßen Zustand.

AGROLAB Austria Mag. Harald Haginger

Hinweise

Eine auszugsweise Vervielfältigung dieses Berichtes ohne schriftliche Genehmigung der
I nspektionsstelle ist untersagt.

31.10.2025
1 002608
328509
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Geschäftsführer
Dr. Paul Wimmer
Manfred Gattringer
Dr. Carlo C. Peich
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PRUFBERICHT
Auftrag
Analysennr.
Probeneingang
Probenahme
Probenehmer

Probenahmestelle-Bezeich n un g

Witterung vor der Probenahme
Witterung während d.Probenahme
Bezeichnung Anlage
Offizielle Entnahmestellennr.
Bezeichnung Entnahmestelle
Angew. Wasseraufbereitu n gen
M isch-oder Wechselwasser
Rückschluß Qual.beim Verbrauch
Rückschluß auf Grundwasser
PLZIOTL
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AGROLAB Austria Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen

GEMEINDEAMT SCHLATT
ATZBACHER STR. 20
4690 OBERNDORF

746414
246125 Trinkwasser
24.10.2025
24.10.2025
Agrolab Austria Jakob Huber

Auslauf Küche WB
Regnerisch
Trocken
lM/ Gemeinde Schlatt
02
Auslauf Kindergarten Breitenschützing
keine
NEIN
JA
JA
4691 Breitenschützing

Your labs. Your service

Datum

Kundennr

TWV
304t2001 304t2001
Parameter lndikator-

werte werte Methode

31.10.2025

1 002608
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Ghemisch-technische und/oder hyg ienische Wasseranalyse

Einheit

n zur Probenahme

Ergebnis Best.-Gr

An

Sensorische Untersuchu

Parameter

lische Parameter

Mikrob

Lufttem 10

Geruch (vor Ort) qeruchlos 2)IONORM M 6620 :2012-12
Geschmack organoleptisch (vor
Ort)

geschmacklos t)löruonu M 6620 :2012-12

Färbung (vor Ort) farblos, klar, ohne
Bodensatz

2rlOruOnU M 6620 :2012-12

Koloniezahl bei22'C KBE/ml 3 0 100 EN ISO 6222: 1999-O5
Koloniezahl bei 37'C KBE/ml 2 o 20 EN ISO 6222: 1999-O5
Coliforme Bakterien KBE/100m1 0 0 0 EN ISO 9308-1 :2017-01
E. coli KBE/100m1 0 0 0 EN ISO 9308-1 :2017-01

o 0 EN ISO 7899-2:2000-04lntestinale Enterokokken KBE/100m1 0

Wassertemoeratur (vor Ort) "c 15.9 o 25 3e) DIN 38404-4 :1976-12
2500 EN 27888: 1993-09Leitfähigkeit bei 20 "C (vor Ort) uS/cm 375 5

oH-Wert (vor Ort) 7.7 0 6,5 - 9,581 EN ISO 10523:2012-02

C hem ische Standard u ntersuch
I

a

Landgericht Wels
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PRUFBERICHT

Auftrag
Analysennr.

Einheit

Geschäftsführer
Dr. Paul Wimmer
Manfred Gattringer
Dr. Carlo C. Peich
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746414
246125 Trinkwasser

Your labs. Your service.

Datum

Kundennr

TWV TWV
304t2001 30412001
Parameter lndikator-

werte werte Methode

31.10.2025

1 002608

Ergebnis Best.-Gr
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Chlorid (Cl) mo/l 5.8 o.7 200 e) EN ISO 156a2'.2001-08
Nitrat (N03) mo/l 10.{ 1 50 EN ISO 13395: 1996-07
Nitravso + Nitriu3 mo/l 0.205 0 025 1

Nitrit {N02) mo/l <0.01 0.01 0.1 1) EN ISO 13395: 1996-07
Sulfat (SO4) mg/l 32,0 1 250 s)

151
DIN ISO 22743 :2015-08

Calcium (Ca) mo/l 57.5 1 400 le) EN ISO 17294-2:2016-08

Eisen (Fe) mg/l <0,01 0,01 0,2 läl
EN ISO 17294-2:2016-08

Kalium (K) mo/l 0-90 0.5 50 1e) EN ISO 17294-2:2016-08
Maonesium (Mo) mo/l 17.1 1 150 1el EN ISO 17294-2:2016-08
Mangan (Mn) mg/l <0,005 0,005 0,05 ?:l

EN ISO 17294-2:2016-08

Natrium (Na) mo/l 3.65 0.5 200 EN ISO 17294-2:2016-08
Säurekaoazität bis oH 4.3 mmol/l 3.58 0.05 EN ISO 9963-1 : 1995-12

Hvd rooenc:rbonat mo/l 215 2 EN ISO 9963-1 : 1995-12

Carbonathärte 'dH 9.88 o.? EN ISO 9963-1 : 1995-'12

Gesamthärte "dH 12,O 0,5 ,8,413l DIN 38409-6 (H 6): 1986-01

Gesamthärte (Summe Erdalkalien) mmol/l 2.14 DIN 38409-6 (H 6) : 1986-01

Summenparameter

1) ln Regionen, in denen geologisch bedingt Ammonium im Grundwasser vorkommt, kann von der zuständigen Behörde ein Parameterweft
für Nltit von bis zu o,5Ömgll-akzeptierl werden, vorausgesetzt die Bedingung [Nitrat]/50+[Nitrit]/3 <= 1 ist eingehalten. Abnehmer sind in
diesem Fall darüber zu informieren, dass dieses Wasser nicht für die Zubereitung von Nahrung für Säuglinge vervvendet wird.

15) D_er Parameter braucht nicht bestimmt zu werden, wenn der Parameter TOC bestimmt wurde.
16) Überschreitungen bis zu 750 mg/l bleiben außer Betracht, sofern der dem Calzium nicht äquivalente Gehalt des Su/fafes 250 mg/l nicht

übersteigt.
18) Das Wasser sottte nicht korrosiv sein. Bei Wasser, das beslrmml rst in Flaschen in Verkehr gebracht zu werden, dart der pH-Wert am Punkt

der Abfüllung bis zu 4,5 betragen. /st dieses Wasser von Natur aus kohlensäurehältig oder ist es mit Kohlensäure versetzt, kann der
Minde stweft niedriger sein.

19) Der Indikatorwert ßt nicht in der Trinkwasserverordnung (BGBI 304/01) enthalten, sondern ist im Lebensmiftelbuch CODEX (KapitelBl)
festgelegt.

2) Für den Verbraucher annehmbar und ohne anormale Veränderung
22) Der lndikatorwert gilt, wenn das Wasser durch chemisch-technische Maßnahmen enthäftet oder entsalzt wurde.
34) Bei Einzelwasserversorgungsanlagen (Abgabe < 10 m"/d) können bei einwandfreier Wasserbeschaffenheit bezüglich Sensoik und Anzahl

KBE 22 und 37 bis zu 0,8 mg/l Fe tolerieft werden.
35) Bei Einzelwasserversorgungsanlagen (Abgabe < 10 m3/d) können bei einwandfreier Wasserbeschaffenheit bezüglich Sensorik und Anzahl

KBE 22 und 37 bis zu 0,2 mg/l Mn tolerieft werden.
39) Dieser Richtweft gilt nicht für Warmwasser aus TWE Anlagen
8) Geogen bedingte Überschreitungen bis 5 mg/l bleiben außer Betracht. Ab einem Gehalt von 0,2 mgl dürten Chlorungsver-fahren nicht

angewendet werden.
9) Das Wasser so llte nicht korrosiv sein. Ab einem Gehalt von 100 mg/l kann es unter Umständen bei metallischen Werkstoffen zu Korrosionen

kommen.
Tri n kwV : T r i n lowa sse rve ro rd n u n g B G B I I I 3 0 4/2 00 1

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender
Be stim m ungsg re nze nicht q u antifizie rb ar.
Das Zeichen '<. ..(+)" in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter wurde im Bereich zwischen Nachweisgrenze und
Be sti m m ungsgre nze q u alitativ n achgewie sen.

Die Berechnung der Messunsicherheiten in der folgenden Tabelle basiert auf dem GUM (Guide to the expression of uncertainty in measurement,
BIPM, lEC, IFCC, lSO, IUPAC, IUPAP und OIML, 2008) und dem Nordtest Report (Handbook for calculation of measurement uncertainty in
environmental laboratories (TR 537 (ed. 4) 2017). Es handelt sich also um einen sehr zuverlässigen Wert mit einem Vertrauensniveau von 95%
(Konfidenzintervall). Abweichungen hiervon sind als Eintrag in der Spalte "Abweichende Bestimmungsmethode" gekennzeichnet.

Messunsicherheit Abweichende Bestimmungsmethode Parameter

Calcium (Ca),Natrium (Na),Magnesium (Mg),Kalium (K)
Chlorid (Cl),Nitrat (NO3)

Landgericht Wels
FN: 207 355 i

Ust.A/AT-lD-Nr.:
AT U 519 84 303
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EN ISO 8467 : 1995-03 (mod.)Oxidierbarkeit o2A 25 + 5 15)
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Datum 31j02025
Kundennr. 1002608

PRÜFBERICHT

Auftrag 746414
Analysennr. 246125 Trinkwasser
5% Säurekapazität bis pH 4,3,Sulfat (SO4)
Die Probenahme erfolgte gemäß: ISO 5667-5 : 2006-04; EN ISO 19458 : 2006-08

Die lndikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des
U ntersuchun gsumfan ges - ein gehalten.
Beginn der Prüfungen: 24.10.2025
Ende der Prüfungen: 31.10.2025

Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Gegenstände. ln Fätten, wo das Prüflabor nicht für die Probenahme verantwortlich
wa4 geltery .di.e bStlichteten Ergebnase für die Proben wie erhalten. Das Laboratorium ist nicht für die vom Kunden bereitgestettten lnformationen
verantwortlich .Oie qS.l. i71 t1g1lieggndgn Prüfbericht dargestellten Kundeninformationen untertiegen nicht der Akkreditierüng des Laboratoriums
und können sich auf die Validität der Prüfergebnisse auswirken. Die auszugsweise Vervietfättiging des Berichts ohne unsöre schrifttiche
Genehmigung ist nicht zulässig.
Bei der Konformitätsbeweftung wird glg Entscheidungsregel der diskrete Ansatz angewendet (Messunsicherheiten werden nicht berücksichtigt),
soweit durch entsprechende gesetzliche oder normative Grundlagen bzw. durch den Kunden nichts anderes festgelegt wurde.

AGROLAB Austria Herr Mag. Haginger, Te1.07247121000-0
Zeichn ungsberechtigter Sach bearbeiter
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Landgericht Wels
FN: 207 355 i
Ust.^/AT-lD-Nr.:
AT U 519 84 303

Geschäftsführer
Dr. Paul Wimmer
Manfred Gattringer
Dr. Carlo C. Peich
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AGROLAB Austria GmbH

Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen, Austria
Tel.: +43 (0)7247121000-0, Fax: +43 (0)7247121000-50
eMail: oflice@agrolab.at www.agrolab.at

PRÜFBERICHT
Auftrag
Analysennr.
Probeneingang
Probenahme
Probenehmer
Kunden-Proben bezeich n u n g

P robena h mestelle-Bezeich n u n g

Witterung vor der Probenahme
Witterung während d. Probenahme
Bezeichnung Anlage
Offizielle Entnahmestellennr.
Bezeichnung Entnahmestelle

Einheit

Allgemeine Angaben zur Probenahme

.t
&AGRoLABGROUP

AGROLAB Austria Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen

GEMEINDEAMT SCHLATT
ATZBACHER STR. 20
4690 OBERNDORF

746414
246126 Trinkwasser
24.10.2025
24.',10.2025
Agrolab Austria Jakob Huber
FF Schlatt

Auslauf Fahrzeughalle WB
Regnerisch
Trocken
lM/ Gemeinde Schlatt
03
Breitenschützing 4

Ergebnis Best.-Gr

Your labs, Your service

Datum

Kundennr

TWV TWV
30412001 30412001
Parameter lndikator-

werte werte Methode

31.10.2025

1 002608

Ghemisch-technische und/oder hygienische Wasseranalyse
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Sensorische Untersuchungen

Mikrobiolog ische Parameter

P ische Parameter

18) Das Wasser sollte nicht konosiv sein. Bei Wasser, das bestimmt ist in Flaschen in Verkehr gebracht zu werden, dart der pH-Wert am Punkt
der Abfüllung bis zu 4,5 betragen. /sf dleses Wasser von Natur aus kohlensäurehältig oder rsf es mit Kohlensäure versetzt, kann der
Minde stweft niedriger sein.

2) Für den Verbraucher annehmbar und ohne anormale Veränderung
39) Dieser Richtweft gilt nicht für Warmwasser aus TWE Anlagen
Tr i n kwV : Tri n kwa sse rve ro rd n u n g B G B I I I 30 4f200 1

Die Probenahme erfolgte gemäß: EN ISO 19458 : 2006-08x

a

c

Landgericht Wels
FN:207 355 i

Ust.A/AT-lD-Nr.:
AT U 519 84 303

Geschäftsführer
Dr. Paul Wimmer
Manfred Gattringer
Dr. Carlo C. Peich

I

Geruch (vor Ort) oeruchlosl 2)IONORM M 6620 :2O12-12
Geschmack organoleptisch (vor
Ort)

geschmacklosl al ONORM M 6620 :2012-12

Färbung (vor Ort) farblos, klar, ohne I

Bodensatzl 'z)l 
ONORM M 6620 :2012-12

Koloniezahl bei22"C KBE/ml 6 0 100 EN ISO 6222: 1999-oS
Koloniezahl bei 37'C KBE/ml 11 0 20 EN ISO 6222: 1999-O5
Coliforme Bakterien KBE/100m1 0 0 0 EN ISO 9308-1 : 2017-01
E. coli KBE/100m1 0 0 0 EN ISO 9308-1 : 2017-01
lntestinale Enterokokken KBE/100m1 0 o 0 EN ISO 7899-2:2000-04

Wassertemperatur (vor Ort) "C 13.7 0 25 3e) DIN 38404-4 '.1976-12
Leitfähiskeit bei 20 'C (vor Ort) uS/cm 375 5 2500 EN 27888: 1993-09
oH-Wert (vor Ort) 7.6 0 6,5 - 9,58) EN ISO '10523:2O12-O2
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Datum 31.10.2025

Kundennr. 1002608
PRÜFBERICHT

Auftrag 746414
Analysennr. 246126 Trinkwasser
Die lndikator- und Parameterurerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des
Untersuchungsumfanges - eingehalten.
Beginn der Prüfungen: 24.1 0.2025
Ende der Prüfungen: 27.1 0.2025

Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Gegenstände. ln Fällen, wo das Prüflabor nicht für die Probenahme verantworilich
war, gelten die berichteten Ergebnlsse tür die Proben wie erhalten. Das Laboratorium ist nicht für die vom Kunden bereitgestellten Informationen
verantwortlich. Die ggf. im vorliegenden Prüfbericht dargestellten Kundeninformationen unterliegen nicht der Akkreditierung des Laboratoriums
und können sich auf die Validität der Prüfergebnisse auswirken. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche
Genehmigung ist nicht zulässig.
Bei der Konformitätsbewertung wird als Entscheidungsregel der diskrete Ansatz angewendet (Messunsicherheiten werden nicht berücksichtigt),
soweit durch entsprechende gesetzliche oder normative Grundlagen bzw. durch den Kunden nichts anderes festgelegt wurde.

AGROLAB Austria Herr Mag. Haginger, Tel.O7247121000-0
Zeichnungsberechtigter Sachbearbeiter
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Geschäftsführer
Dr. Paul Wimmer
Manfred Gattringer
Dr. Carlo C. Peich
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